
[Signalisation : Installations Raccordées au Réseau en Revente Totale—UTE C15-712-1] 
Câbles DC : aux extrémités à minima 

Boîte de jonction 

 

Coffret DC : 
A proximité fusibles 

et parafoudres 

Coffret DC : 
A proximité  
interrupteur  
sectionneur  

Coffret DC : 
Sur face avant  

 
 
 

 

Onduleur 

 

 

Coffret AC : 
A proximité DDR   

Coffret AC : 
A proximité  parafoudre 

Panneau de contrôle 
consommation 

AGCP 
conso 

AG
CP 

Coffret 
de  

Brcht 

Panneau de contrôle  
production 

AGCP 
Prod. 

AG
CP 

Câbles AC  

Local technique 

Install. 
en 

REVENTE 
TOTALE 
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